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Vyugijte mognosti nadproudovich spo

AVyp2nac?2 charakteristiky jistildT
APSehl ed nejpoudg2vanhDjg2ch nadproudovich spougt? a

Spougt

AVol ba spr8vn® nadproudov® spougthR a nastave
APS2kl ad v programu Sichr

APrvotn2 nastaven? ojgivteinPT v rozv§gdDn] i
APr obl emati ka nastaven? displejovich spougt 2
AOvinNnSen2 pSipojen2?2 vodilT v Konfigurs8toru OEZ
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Vyp?2 nac?

charakteri sti ky Ji1sti | T

TMTU ETU

Rozsah tepelné spousté Rozsah tepelné spousté

L Rozsah selektivni spousté
N\

N
\
N
N\

>

Rozsah zkratové spousté Rozsah zkratové spousté
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Vyp?2?nac? charakikermetakgv®i spoudt D

TMTU

ANastaven2 redukovan®hBilZZ
ANastaven2 plynule otoln
ACejchov8&8§ny vybran® hodn

Provedeni jistice I L T I
[A] [A] [A] [%]

16 M=13+-14=16 160 = 192 = 224 = 256 + 288 = 320 0,100

20 14+16=18=20 160 = 192 = 224 + 256 = 288 = 320 0,100

25 18+ 20+ 23 + 25 160 + 192 + 224 = 256 + 288 + 320 0,100

32 22+26+29+32 160 + 192 + 224 + 256 - 288 + 320 0,100

40 28 +32+36=40 200 + 240 + 280 + 320 =360 - 400 0,100

‘ 3VAT1 ‘ 50 35+ 40 + 45+ 50 250 + 300 -+ 350 -+ 400 + 450 < 500 0,100
63 44+ 50 = 57 = 63 315+ 378 = 441 = 504 = 567 = 630 0,100

80 56 = 64 =72 = 80 400 + 480 = 560 ~ 640 = 720 = 800 0,100

100 70 = 80 <90 = 100 500 + 600 < 700 < 800 < 900 = 1000 0,50, 100

125 88100 = 113 = 125 625+ 750 = 8751000+ 1125<1250 0,50, 100

160 | 112128144160 | 800 =960 1120 1280 = 1440 + 1600 0,50, 100

160 112 + 128 = 144 + 160 800 =960 = 1120 + 1280 + 1440 = 1600 0,50, 100

3VA12 200 140 = 160 = 180 = 200 1000 = 1200 = 1400 = 1600 = 1800 < 2 000 0,50, 100
250 175 + 200 = 225 = 250 1250 <1500 = 1750 = 2 000 = 2 250 = 2 500 0,50, 100

320 224 = 256 = 288 =320 1600 =1920 =2 240 = 2 560 = 2 880 = 3 200 0,50, 100

3VA13 400 280 -+ 320 < 360 - 400 2000 + 2400 + 2 800 - 3 200 - 3 600 < 4 000 0,50, 100
500 350 - 400 < 450 - 500 2500 + 3000 + 3500 - 4 000 - 4 500 < 5 000 0,50, 100

3VA14 630 440 = 500 <+ 570 = 630 2520 =3 150 = 3780 = 4410 = 5040 0,50, 100
630 440 500 = 570 = 630 3150 +3780 = 4410 5040 = 5670 = 6 300 0,100

3VA15 800 560 < 640 = 720 = 800 4000 =4 800 = 5600 = 6 400 = 7 200 = 8 000 0,100
1000 700 = 800 = 900 = 1000 5000 = 6 000 = 7 000 = 8 000 = 9 000 = 10 000 0,100
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Vyp?2?nac? charakikermetakgv®i spoudt D

ANastaven2 redukovan®hZn
ANastaven?2 plynule otoln 1A

1120, ,1280

ACejchovg&ny vybran® hodn[i o~ S

ASpr8vn® nastavenz |

2 hod.

ANi g2 nebo roven j menovit®mu nroudu iiatNn®hg
zaS2zen? nebo zatBDgovac . —
iy f] %ﬁ?{?ﬂﬂ?f.lfﬁ.qsn.m had.
AGpatn® nastavenz | | L-AYY 1x50
ANastavena pS2l1lig n2zkg§s
Abude doch8zet k neg8§dou '~
PSi norm8&ln2m provozu. -

illfll—
ANastavena vygg2z hodnot a

17

AmTge doj2t k pSet2gend?

=1 min.

a znilen2 zaS2zen?2, nebLm” | . . | |

1A 1A 104 100 A lkds ——p 10kaA

1ms

100 kA
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Vyp?2?nac? charakikermetakgv®i spoudt D

ANastaven?2 redukovan®hRFn

APozor na parametry kabelu !!!
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Referenéni zpisob uloZeni Teplota okoli [FC]
O & ()10 ()20 030 ()40 ()50
G- duch
O G- Ve vzduchy F )15 025 O35 045 ()55
@ I:::I D -V zemi Zpiizob uloFeni Charakteristiky X
> () C - Na sténé I Oz & & I © Na vodorovnych perforovanych lavkach i 1012
=2 had,
(C) B -V trubce na sténé G5 () Ma svishych perforovanych lavkach | sl -4 1230 1 hod.
(@ PP o @ o . LEIE—
() A-V izolaéni sténé & () Na kabelovych rogtech, na hacich 1_AYY 1X5O
© ]
—1 rrin.
: 1 -
o 1 - —1s
| - lnl_
Q 1|j2_
Tij T T T T | Tms
CG 1-A%" 1=50 L 0,1 A 1A 10 A 100 & lks ——p 10kA 100 kA
k=1000 1z=169 A
Z - Vychozi Ok
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Vyp?2?nac? charakikermetakgv®i spoudt D

ANastaven?2 redukovan®hRFn

APozor na parametry kabelu !!!

O
=)

-O)
-
O
o
7y

Referenéni zpisob uloZeni Teplota okoli [FC]
S )10 ()20 030 ()40 ()50
F - Ve vzduchu
o ()15 ()25 ()35 ()45 )55
@ I:::I D -V zemi Zpiizob uloFeni Charakteristiky X
> () C - Nasténé (e & & Q) Na vodorovnych perforovanych lavkach it 1215
=2 hod.
() B -V trubce na sténé G & (") Na svishych perforovanych lavkach v le] 1-4%Y 1=50 ~1 hod,
E
. w o w w LoH i . L. 10 —
O () A-V izolagni sténé O o () Na kabelovych rogtech, na hacich T 1_AYY 1x50
2
U Uspofadani seskupenych obvodd 10— I
() Seskupené ve svazku, zapugténé nebo uzaviené
- 0 V jedné vratvé tézné 2 10— :
o () Svazky v jedné vretvé volné
. . ir = 1 - —
GI Svazky v jedne vratve tesne 's
L Pocet seskupenych obvodi na lavee, Zebfiku & roStu T
o o o=
-2
Podet lavek, Febfiki & rodtd 10
@ O Oz O3 .
1na T T T T T 1ms
CG 1-A%" 1=50 L 0,1 A 1A 10 A 100 & lks ——p 10kA 100 kA
k=04980. 1z=130 A . .
Z Yychozi Ok
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Vyp?2?nac? charakikermetakgv®i spoudt D

t I

TMTU

ANastaven2 redukovan®h

APozor na parametry kabelu !!!

(@)
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O
n

Referenéni zpisob uloZeni Teplota okoli [FC]
S )10 ()20 030 ()40 ()50
F - Ve vzduchu
o ()15 ()25 ()35 ()45 )55
@ I:::I D -V zemi Zpiizob uloFeni Charakteristiky X
() C - Nasténé (e & & Q) Na vodorovnych perforovanych lavkach it 02
> b 5] PouFite nifstrai |_2 hod,
(C) B -V trubce na sténé G s (") Na svishych perforovanych lavkach ’ 240 (3A11.- EF.- 1601 hod,
E
. w o w w LoH i . L. 10 —
O () A-V izolagni sténé O o () Na kabelovych rogtech, na hacich T 1_AYY 1X50
2
U Uspofadani seskupenych obvodd 10— I
() Seskupené ve svazku, zapugténé nebo uzaviené
- 0 V jedné vratvé tézné 2 10—
o () Svazky v jedné vretvé volné
. . ir = 1 — -
GI Svazky v jedne vratve tesne 's
L Pocet seskupenych obvodi na lavee, Zebfiku & roStu T
o o o=
-2
Podet lavek, Febfiki & rodtd 0
[® O Oz O3 3
10 T T T T | Tms
CG 1-A%" 1=50 0,1 A 1A 10 A 100 & lks ——p 10kA 100 kA
k=04980. 1z=130 A . . - T
Z Yychozi Ok
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Vyp?2?nac? charakikermetakgv®i spoudt D

=

TMTU

@) _
ANastaven2 okamgit ® z kJRE&Zd
D S
ANastaven2 plynule otoln
© ACejchov8§ny vybran® hodn
(@R 1
)
e ln IV i 7 Iy ?
@ Provedenijistice A A A (%]
16 MN+13+14+16 160 + 192 + 224 + 256 + 288 + 320 0,100
20 14+16+18+20 160 + 192 + 224 -+ 256 + 288 + 320 0,100
> 25 18+20+23+25 160 + 192 + 224 + 256 + 288 = 320 0,100
32 22+26+29+32 160 < 192 = 224 + 256 + 288 = 320 0,100
@ 40 28 +32 =36+ 40 200 < 240 + 280 + 320 360 = 400 0,100
‘ 3VAN ‘ 50 35 40 = 45 =50 250 <+ 300 = 350 = 400 = 450 <+ 500 0,100
© 63 44 + 50 + 57 + 63 315 + 378 + 441 = 504 + 567 + 630 0,100
80 56 + 64 + 72 + 80 400 + 480 + 560 — 640 < 720 + 800 0,100
> 100 70 =80 =90 = 100 500 < 600 < 700 - 800 - 900 = 1000 0,50, 100
125 88100113125 625 < 750 = 875 = 1000 + 1125 = 1250 0,50, 100
o 160 112+ 128 = 144 = 160 | 800+960=1120=1280~1440=1600 | 0,50, 100
160 112+ 128 = 144 = 160 800 =960 = 1120 + 1280 = 1440 + 1600 0,50, 100
— 3VA12 200 140 + 160 + 180 + 200 1000 = 1200 + 1400+ 1600 < 1800 - 2 000 0,50, 100
250 175 + 200 -+ 225 -+ 250 1250 + 1500+ 1750 + 2 000 - 2 250 < 2 500 0,50, 100
O 320 224 + 256 < 288 = 320 1600 <1920 + 2 240 + 2 560 + 2 880 - 3 200 0,50, 100
3VA13 400 280 = 320 = 360 = 400 2000 <+ 2400 < 2 800 + 3200 = 3 600 = 4 000 0,50, 100
O 500 350 = 400 = 450 = 500 2500 <3000 < 3 500 + 4 000 = 4 500 = 5000 0,50, 100
3VA14 630 440 = 500 = 570 = 630 2520 +3150 = 3780 =~ 4410 = 5 040 0,50, 100
© 630 440 <+ 500 = 570 = 630 31503780 4410+ 5040 = 5670 = 6300 0,100
Z 3VA15 800 560 - 640 < 720 - 800 4000 + 4 800 + 5600 - 6 400 ~ 7 200 ~ 8 000 0,100
1000 700 < 800 < 900 < 1000 5000 - 6 000 < 7 000 + 8 000 = 9 000 < 10 000 0,100
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Spougt
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Vyp?2 nac?

ANastaven2 okamgit®
ANastaven?2 plynule ot ol
ACejchov8§ny vybran® ho

ASpr8vn® nlast aven?

AHodnota je nastavena
gpi |l kovl r8zovIi/ z8bDr

AHodnota i mpedan| n2 smy|]
ACAUTOMATI CKE£ ODPOJENE O

AGpatn® na&staven?

APokud je nastavena pS2|
Abude doch8zet k negs8&dou
pSi rozbNRhu motor u.

APokud je nastavena Vvygg
AmTge doj2t k pSet2 gend?
zaS2zen2 nebo kabel u.

(
|

{

/A

1120, 1280

charakikermsestakgv®Iispobudt D

™
t x
P—

Qe
800°* *1600
|
_nr oA v o hyvindin -
Charakteristiky >
: i 1012
Pouite nfistrai I_E hod.
|t [s] ThA240 (3WA11..- EF..-160.) hod.
[ 10—
10—
—1 rin.
10—
1 - —1s
10—
16

10 A

100 A

I |
lkds —p 10kA

100 kA

OEZa



O Vyp?nac? charakielrebtrangyl ¢ck®tspquagt
e
O) A 2 - .,
- Nastaven reduk Qv an ®hESIENE 630 A . {
ANastaven?2 skokovhD z vy b u o
ASpr8vn® nastavenz | e
D ANi g2 nebo roven i menovit®mu proudu jigtnNn®ho
zaS2zen2 nebo zatNgovac2ho proudu kabel u.
@ Charakteristiky ‘ X |
> AG p a t n ® nas t aven? | T PO SIS oo, |
© ANastavena 52 | i ¢ 2 Al |
pS21li1 g n2zk§

O Abude doch8zet k neg8&dou ! 1AYY1X120-1min.-
- pSi norm8ln2m provozu. | 4 \
@) - =
_ ANastavena vygg? hodnota
o AmTge doj2t k pSet2zgen? 7

a znilen? zaS2zen?2, neb. 1
U Tis Tms |
CG | 0,14 1 & 10 A 100 & lkds —p 10kA 100 ks |
Z

OEZa



O Vyp?nac? charakielrebtrangyl ¢ck®tspquagt
e
.@ 1 t[s]
— ANastaven2 zpogdnhDntz t elEiEar 630 A o {
ANastaven2 skokovD z vy b S -
ASpr 8vn® ntast aven? "
D ANastaven2 mus?2 odpov2dat dan® z8tRNDgi
@ : | Charakteristily x|
AGpat n® n#&staven?
> AP o) k u d J e nNastavena p S 2 | éw[sl E%ﬂ‘%%%ﬂﬂma';ni:zj
O Abude doch8zet k neg§douﬁm_
[®) nap$S2klad pSi rozbhRhu m - \ .
5 I
o APokud je nastavena vygg N
_ AmMTge doj2t k pSet2gend? |
a znilen2 zaS2zen2?2, neb( "
O i
U Tis Tms |
CG 0,14 1 & 10 A 100 & lkds —p 10kA 100 ks |
Z
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250 630 05 12 945 5670

450 550 1890
400 127 575 10 1575 4410 01 :
315 E00 0. ;ra 11 1260 5040 0.01 ;

0,5 5 10

O Vyp?nac? charakielrebtrangyl ¢ck®tspquagt

te) . .
ANastaven2 okamgit® z kjSIEIE 630 A S

C:SD ANastavenz skokovhD z vy bEES “"55 m"”ﬂw T

o

0

ASpr8vn® nlast aven?

AHodnota je nastavena Vvige neg
® gpi |l kovli r8zovi/ z8bnRrnl proud v obvodu. __
> AH O d n Ot a i mp e d a n! n 2 S my ! 1:\.-'[i]|:|4 I E'I'I_IBEDG:L-".-;':«E?’#'ilHL ﬁl?n_ﬂz]l:j
® ACAUTOMATI CKE ODPOJENE O [e-
©
- AGpatn® naéastaven:?
e APokud je nastavena pS21  _ N
L Abude doch§zet k neg§dou

PSi rozbNRhu motoru. 7

Q T I
U .

APokud je nastavena Vvygg i | | | | | s |
CG Ange dOJ 2t k péet 2 genz |v‘ El,li ;lﬁv” 10 & 100 A lks ——p 10kA 100 k -
Z zaS2zen?2 nebo kabel u.

OEZa



O Vyp?nac? charakielrebtrangyl ¢ck®tspquagt
4
o) . .
ANastaven2 okamgit® z k§ElEIE 6304 S
- ANastaven2z skokovhD z vy bl S T
© oY o o O o == QP L
O S T
ASpr8vn® nlast aven?
D AHodnota je nastavena vIige neg
gpi |l kovl r8zovIi/ z8bRrnl proud v obvodu
) [t 5|
> AHodnota i mpedan| n2 smyl| Ky —musz bt VYT oV cre
e ACAUTOMATI CKE£ ODPOJEN¢ OD¢ZDROJE) |
- AGpatn® naéastaven:? |
e APokud je nastavena pS2li, g n2zk8 hodnot a N
L Ablljde doch8zet k neg§doucm21_mu VYyp2nsgn?
PSi rozbNDhu mot or u.
(@R i
O APokud je nastavena vygg2slhodnot.a | | | e |
© AmTge doj2t k pSetz2genz a 'snil'enz" S S e il
Z

zaS2zen2 nebo kabel u.
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O Vyp?nac? charakielrebtrangyl ¢ck®tspquagt
e
.@ = i[s]
— ANastaven?2 selektiwhn? [NEEIS 630 A W0
AN a S t a V e n 5 S k O k O V D Z V y b 500 In‘AEEE 3t”55 3..|_"15d=xillr Dtsd!sﬂ.ﬂﬁ W:’: t

© m (Yo Qo= == | Q2= : 3j =
Q 250 630 05 12 15 9 0.40 1 | [

ASpr8vn® nlgstaven:?
D AHodnota je nastavena vIige neg

gpi |l kovli r8zovi/ z8bnRrnl proud v obvodu. __
@ Charakteristiky x|
> AHodnota i mpedan|nz smyl .J o SRt |
® ACAUTOMATI CKE ODPOJENE O [ L
©
= AGpatn® nastaven?
e APokud je nastavena pS21  _ B
L Abude doch§zet k neg8&dou
pSi rozbNRhu motor u. > l

O 10" -
O APokud je nastavena vygg | | | | | s |
© AmMT e doj2t k pSet?2 gend? . [ O |
Z zaS2zen?2 nebo kabel u.
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O Vyp?nac? charakielrebtrangyl ¢ck®tspquagt
= — ANastaven2 je pomoc?2 displ
= AVol ba strmosti tepel n® a
= Spougtn
o §
0 ATepel ng8 spougS | ze Yplnh
ETU850 LSI
ETU550
AMNDS2 okamgitou hodnotu ©pr
proudu

AUm2 Kkomuni kovat s nadSaze

ETU850
AUm2 mRSit hodnoty i dal g2
vel 1|l 1n

AUm2 Kkomuni kovat s nadSaze
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Vyp?nac? <charakteriietielkyrjons ckI®T sd Vb

€@ Nastaveni tepelné spousté L

Zpozdéni tepelné spousté L

Spougt

Nastaveni sklonu charakteristiky tepelné spousté L (I*ta VI, SI, El)
Nastaveni selektivni spousté S

Nastaveni sklonu charakteristiky selektivni spousté S (It ON/OFF)
Zpozdeéni selektivni spousté S

Nastaveni zkratové spousté |

Nastaveni hodnoty zemni ochrany G

Nastaveni sklonu charakteristiky zemni ochrany G (I°t ON/OFF)

"

Rozsah tepelné spouste L

ST Rozsah selektivni spousté S

INST Rozsah zkratové spousté |

GF Zemniochrana G
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Vyp?nac? <charakteriietielkyrjons ckI®T sd Vb

ANastaven2 tepeln® a okamgit® zkratov® spoug

Spougt

ETU320 LI

Ir=xIn
080

0.85
0.90
0.95
1.00

0
0
0
0
0

P LT T = =
e o O e R e O
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Vyp?nac? <charakteriietielkyrjons ckI®T sd Vb

ANastaven2 tepeln®, selektivn2 zkratov® ,a ok

Spougt

ETU350 LSI 1000 A

Ir=xIn |sd=xIn lI=xIn
080

2.9 Z
0.85 2 4
0.90 '1.56E
0.95 1 g

= T

1.00 OFF 10 OFF

tr@6xlr |12tsd tsd

3 10 0.20 0.08

5 14 040 gm 0.15
2 17 0.30 0.22
1 21 0.20 0.30

0.75 23 010 0.40
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Vyp?nac? <charakteriietielkyrjons ckI®T sd Vb

ANastaven2 pomoc? displeje

AMNDSen2 a komuni kace

Spougt

ETUG650 LSI

Isd=10xIn=100004A |
tsd =50 ms

i =2 xln = 2000 A I
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Vyp2?nac? charakt eriiedteikk y ojnii <tki®

N3O W

Jt N

Spoug

ETU TRIP

ETU300

e 3 o’ i 1867
Imax 82./° Ir

AT

ALl

INFO [l
ALl
LN
erF I

INFO
= DAS+ B

2
»
P

=

g
afalel
et

YT AT

A
il
P

o
(=)
[l

il.::
alelolol
Wl
sl
(7)
sl

&
i

ol
bl
—

o
-y
>
B
®
£
&
-2
-4
&
o
>
m
o

—_—
—
o

sl
Kaced
sudela)

Gt
Nasel

n=2500 A

GROUND FAULT PROTECTION ONLY WHEN WITH ETU POWER SUPPLY
OPTION PLUG OF TYPE LSIG IS INSTALLED

GF SETTINGS WHEN INSTALLED: /s

lg=0.2xIp MIN.100 A, MAX. 1200 A £ TAP INSTALLED

tg=0.2s NSULT MANUAL

NEUTRAL OVERLOAD PROTECTION: Iy =1.0 x I, VTMGSLE‘
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Vyp?nac? <charakteriiedteikk y ojniit <tki® T pDdDW

t I

ETU TRIP

~—

ETU300

S poug
M)~ £

mL—-ﬁ
wn |
m
-
_'

>
M5~

o~ )
5 95 1.5

SL[C’*IUJL
SEERR

e.S

AT
Ll
o] |
0AS+ [l
-l

wv
INFO I

m‘

tr@6x|[’5

=
>
s
a
(=%
0
i
=
s

_[sholle

5(:0'0]«:]&

Wt
sl
(7

2
b 2

v
N
!!!EE

S INLNth
eﬂm

ujoo

_fskl
W
<
|

‘.tnlo]\j;:n i

N
—d

iy
sllelzl

8H§IWJ*
(o
[t

M
v
m
—
N
i
™
(¥a ]
m
—

In= 3200A In = 2500 A

LSIG GFx LSIG GFx

NEUTRAL OVERLOAD PROTECTION: Iy=1.0 x I, VTMG68(
GROUND FAULT PROTECTION ONLY WHEN WITH ETU POWER SUPPLY
OPTION PLUG OF TYPE LSIG IS INSTALLED

GF SETTINGS WHEN INSTALLED: .

lg=0.2xIp MIN.100 A, MAX. 1200 A TAGE TAP INSTALLED
tg=025s NS ANUAL

DISCONNECT BEF
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Vyugijte mognosti nadproudovich spo

AVyp2nac?2 charakteristiky jistildT
APSehl ed nejpoudg2vanhDjg2ch nadproudovich spougt? a

AVol ba spr8vn® nadproudov® spougthD a nastave
APS2kl ad v programu Sichr

Spougt

APrvotn2 nastaven? ojgivteinPT v rozv§gdDn] i
APr obl emati ka nastaven? displejovich spougt 2
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Vol ba spr8vn® nadproudov® spougt D a

AlJi stil pSijde z viroby nastaven na mini m8Il n

AJe nutn® ho nastavit na hodnoty urlen® pr o]

Spougt

APokud hodnoty nejsou k dispozici, je to pro
Ale nebezpeln® nastavit bez projektu maxi m8ln2 hodn

ANastaven2 | ze ovRSit ve vipoltov®m program
ANenahrazuje projekt !

AN§sl eduje pS2klad v programu S| CHR
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Spougt
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~

Sichr, vipoltovl

program pro

Projekt : Selekiivita a impedance smycky

OEZ‘L Celkové schéma

Vyhodnocen?
AZkratovich proudT

Al mpedan|l n2ch smyllek
A Selektivity
APbyt kT
ADi

2 T

naphit ?

menzovs8n2 a jJi1gtiDn

1B9

i

F

Y

Datum : 19.11.2025

Soubor : Nowvy projekt 3Wa
St TH, Un =230/ 400V

sL1a T

AJi gt PDn2 proudovich c T 1T T
AJi gtRDn2 odp2nal T o war,
AKa s k § d (BackUp2ochrana) o ! !
Af azen?2 a jigtRnDn? pée%DSovTcﬂfh ochrian
AHospod8rnosti veden? i

a1y

aL1g T

9.25

proj ek

OEZa



PrTmyslovl rozvod

= Aplikace Sablony O =
I @) Nazev Nazev
— ATransfor m&§tAor 16 g X
- Tr_400kVA_400V. Aplik
22 kV/400 V, 2309 A G Tr 400KVA 400V oez  Aplikace
@) e Tr_400kVA_420V.0ez c |T 3x400V.0ez & S
n; Tr_630kVA_400V.oez m; IT 3x500V.0ez
= ez Tr_630kVA_420V.oez &z IT 3x690V.oez =
/p ey Tr_1000kVA_400V.oez TN 115-200V.0ez
ez Tr_1000kVA_420V.0ez TN 220-380V.oez T [l
@ ez Tr_1600kVA_400V.oez ez TN 230-400V.0ez — =
G Tr_1600kVA_420V.0ez G TN 400-690V.0€z .| EL
> ez Tr_2000kVA_400V.0ez A
O e Tr_2000kVA_420V.0ez =N
®) ez Tr_2500kVA_400V.0ez
ez Tr_2500kVA_420V.0ez
= i)
o
K] [
| -
@
©
qv]
Z

OEZa



OEZ‘ Projekt : Selekiivita a impedance smycky
Vypinaci charakteristiky a nastaveni spousti Datum - 03.12.2025

PrTmysl ovIl r o:

Zapojeni Pristroj Poznamka St TN, Un = 230 / 400 W

1T1 @ Transformator 22/0.40 In = 2309 & Sr= 1600 kWA= 365 kA
UZ=231/400V dU=00% uk=85% ip =854 kA

ATransfor m&tAor 16

279 kV/4OO V 2309 A s T LA 2500 2=2500 A Ipk=220kA K'=362kA 3 mvodorovné na hranu
)

dl=00% I°t<low’t  ip=839ka
ALI-A 2500, 3 m
s T Cupas 21100x101z=2500 A tm=88°C ['=354k& 0.5 mve vzduchu vodorovné (G)
ACu pas 2||100x10, 0,5 m { w-00% Feidst paczaia

O
+—

{®)
>
@)
@R
N

A3WA1125-2 AEé, ETUG6O0C,,,

VAT125-2AE... (ETUSO0Y In=2500A Ir=2309A Icu=55kKA Ir=2300 A tr=25s Isd=23090 A, tsd = 0.40 s ([2t0On), li= 37500 £

@ e ip=823ka IWAN25-2AE01-0AAD
> 4
10 -2 hod.
o sl 051;—1 hod.
LDE—
1 —
: —1 min.
O o -
| 1 — —1s
Q 1|j1_
- 1 —
qv] R
ll:-l3 I i I ; E]J | —+ [nilr) 1 me
2 01 & 1 & 10 & 100 2 l ks —— Ip 10 kA 100 kb

OEZa



OEZ‘ Projekt : Selekiivita a impedance smycky

P | ’i‘ _ Selektivita jisténi Datum : 03.12.2025
r T Illy S O V r O Z‘1FE| Soubor:
Pristroj Poznamka St TN, Un =230/ 400 V
1T1 Transformétor 22/0.40 In = 2308 & Sr= 1600 KVAK"= 36.5 k& VN pojistky PM45, 22725k, 204

U2=231/400V dU=00% uk=86"% ip=235.4 k&

ATransfor m&gtAor 16

22 kV/4OO V 2309 A s T LI-A.2500 z7=2500 A Ipk=220 kA k=362 kA 3 mvodorovné na hranu
)

dU=00% [°t<low’t  ip=239KA
ALI-A 2500, 3 m
1L Cu pas 21100x101z=2500 A tm=88°C Kk"=354k& 0.5 mve vzduchu vodorovné (G)

O
+—

{®)
>
@)
@R
N

ACU pPas 2||100X10, 0.5m 1 d=00% IPt<k’s®  ip=823kA
A3WAI1125-2 AEé, ETUB6O0C

107 3wa1125-2AF  (ETUS00)  In=2500A Ir=2309A lcu=55kA  Ir=2309 A tr=25s, Isd = 23090 A, tsd = 0.40 s (12tOn), li= 37500 #

@ e 1F0-1Q7 =elektivni minimalné do 15.1 k& < k" = 35.4 ka J3WAT125-2ZAE01-0A4A0
> 4 -

1a 2 hod.
O v Is] 0521—1 hod.

LDE -

1 -
: —1 min.
@) 10 |
h 1 — 1=
Q 1|f|1 ]

1 -
0 3

llfl3 I I I ; E]J | —— [ (I} 1 ms
Z 0,1 & 14 10 & 100 A 1 ks — Ip 10 k& 100 k&

OEZa



OEZ i Projekt : Selekiivita a impedance smycky

P I ’i’ _ Selektivita jisténi Datum : 03.12.2025
S 2 r -l- I I I y S O V r O Z 1F0 Soubor:

PFiztroj Poznamka St TN, Un=230/400V
e 1T1 Transformétor 22/0.40 In = 2308 & Sr= 1600 KVAK"= 36.5 k& VN pojistky PM45, 22725k, 204

U2=231/400V dU=00% uk=86"% ip=235.4 k&

ATransfor m&gtAor 16

22 kV/4OO V 2309 A 1L3 LI-A.2500 z7=2500 A Ipk=220 kA k=362 kA 3 mvodorovné na hranu
)

dU=00% [°t<low’t  ip=239KA
ALI-A 2500, 3 m
L5 Cu pas 21100x101z=2500 A tm=88°C Kk"=354k& 0.5 mve vzduchu vodorovné (G)

S poug

ACu pas 2||100x10, 0,5 m ! w=00% Pl p-s23a

A3WAI1125-2 AEé, ETUB6O0C

107 3wa1125-2AF  (ETUS00)  In=2500A Ir=2309A lcu=55kA  Ir=2309 A tr=25s, Isd = 23090 A, tsd = 0.40 s (12tOn), li= 37500 #
JWAN25-2AE01-0AAD

ETU600 LSI ETU600 LSI

L L
Ozt (Mt Ozt (Ot
e-SET Ir= 2309A e-SET Ir= 2309A
tr=0.75 s tr=0.75 s

S (JoFF S (CJoFF
e-SET Isd = 1500 A e-SET Isd = 1500A
[zt tsd= 0.10 s [zt tsd= 0.10 s
Istref= 8 xlIn Istref= 8 xlIn

| CorF | Clorr
e-SET li= 3750A e-SET li= 3750A

Ir=xIn lzad=x I
|

075 )

25

.. &
0.50 5 g
2309 A 1500 A 1
e.SET e.SET
tr@6xly/= 1“tadl/s tadls tr@6xIy/= 1“tad/s tadls
8 0.40 0.08 8 0.40 0.08

0.30 b, 015 0.30 b, 015
0.20 022 y 0.20 022
010 0.30 : 010 0.30

0.10 0.40 . 010 0.40
e SET : e SET

070
0.60

o

1500 A
&.SET &.SET

o b e

=Y
===
il

[ Y o e
Dmams

23094

?ﬁmwhm

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z
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OEZ‘ Projekt : Selekiivita a impedance smycky

P I ’i‘ _ Selektivita jisténi Datum - 03.12.2025
r I Illy S O V r O y 1F0 Soubor:
Priztroj Poznamka St TH, Un=230/400%
1T1 Transformator 22/0.40 In = 2309 A Sr= 1600 kKVAK"= 36.5 k& VN pojistky PM45, 22/25kV, 80A
U2=2311400% dU=00% uk=6"% ip =254 kA

ATransfor m&tAor 16

22 kV/4OO V, 2309 A 1L3 % LLA.2500 z=2500 A Ipk=220 kA Ik'=36.2 kA 3 mvodorovné na hranu

dU=00% I%t<low't  ip=839kA
ALI-A 2500, 3 m
s T Cupas 21100x101z=2500 A tm=82°C K"=354 kA 0.5 mve vzduchu vodorovné (G)
ACu pas 2||100x10, 0,5 m I w=00% Ficks?  ip=g23ia

O
+—

{®)
>
@)
@R
N

A3WA1125-2 AEé, ETUG6O0C

IWAT125-ZAE.  (ETUSO0Y In=2500A Ir=2309A Ilcu=355kA Ir=2309 A tr=253%, Isd= 11545 A, tsd = 0.40 s (2t0On), li= 37500 £

™

@ 1F0-1Q7 zaruéena Opina selektivita AWANM25-2ZAE01-0AAD
> 4
10 -2 hod.
o W sl OEZ‘—1 hod.
LDE -
10
: —1 min.
o 0-
h ]. — 1=
o o
16
qu 3
16° | I I | ) | Inlle) | g
Z 0,1 & 14 10 & 100 A k& —— [p 10 kA 100 ki

OEZa



OEZ‘ Projekt : Selektivita a impedance smycCky

T Selektivita jisteni Datum - 03.12.2025
Pr Tmysl ovl r oz.y o'
i} Pristroj Poznamka Sit TN, Un =230/ 400V

171 @ Transformator 22/0.40 In = 2309 A Sr= 1600 kVAK"= 365 kA VN pojistky PM45, 22/25kV, B0A
UZ=231/400V dU=00% uk=6%  ip=854kA

ATransfor m&gtAor 1600

22 kV/4OO V 2309 A L 7 LIA.2500 2= 2500 A Ipk=220 kA k"= 362 kA 3 mvodorovné na hranu
)

dl=00% [°t<low’t  ip=3839ka
ALI-A 2500, 3 m
s 7 Cu pas 21100x10 1z =2500 A tm=82°C |K"=354k4 0.5 mve vzduchu vodorovné (G)
ACu pas 2||100x10, 0,5 m 1 w=00% s pes23ia

Spougt

A3WA1125-2 AEé, ETUG6O00O0

107 3WA1125-2AF. . (ETUS00) In=25004 Ir=23009A Icu=5S5kA  Ir=2309 A tr=255 Izd = 11545 A, tzd = 0.40 8 (A0}, li= 37500 £
g 1F0-1Q7 zarufena Gplna selektivita JWAT125-2AE01-0AAD

A3VA2463-5 HLé, ETU320

A2||1-AYY 1x150, 120 m G I o5 e

U =400 V (Un + 0.0%}) ip=823 kA

1011 ‘3;.-’112453—5HL... (ETU320}) In=630A Ir=630A Ilcu=55kA Ir=630Atr=12s li=5670A
y

1Q7-10211 zarucena Opina selektivita

w13 T 2H-AYY 1%150 lz=T12A tm=110°C Kk'=132k& 120 mve vzduchu vedorovné (3)

dl=00% I“t<k?5% ip=196ka

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z
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OEZ‘ Projekt : Selektivita a impedance smycky

P I ’i’ Impedancni smycky Datum - 03.12.2025
r T Illy S O V r O Z'1F|:I Soubor:
Priztroj Poznamka St TN, Un=230/400V
1T1 Transforméator 22/0.40 In = 2309 A Sr= 1600 KVAIK"= 36.5 k&  WN pojistky PM45, 22/25kV, 304
Za(5=) =10 mOhm, la = 23.02 k&, R(50VI5=) = 2 mOhm

ATransfor m&gtAor 16 (

22 kV/4OO V, 2309 A L3 % Li-A 2500 lz=2500 A Ipk=220kA K'=382kA O.K Zsv<Zs(Ss)(6.43 mOhm < 10.0 mOhm, 2/3 Zs = 5.59 mOhm )

3m, dU=00% [“t<low’t  ip=83.9kA
ALI-A 2500, 3 m |
1L5 Cu pas 21100x10 1z =2500 A tm=82°C K'=354KkA4 0K Zsv<Zs(58)(6.73 mOhm < 10.0 mOhm, 2/3 Zs = 6.69 mOhm )

ACU paS 2||1OOX10, 0,5 m % 0.5m, [209] (G} dU=00% [Pt<k®% ip=823KkA

Spougt

A3WA1125-2 AEé, ETUG60O0,,

IWAT125-2AF . (ETUGD0} In=2500A Ir=2309A Ilcu=55kA Ir=2309A, tr=25s, led = 11545 A, tsd = 0.40 s (I2tOn), li = 37500 £
vy Zs(5s) = 18 mOhm, la = 12.81 kA, R(50V/5s) = 4 mOhm  3WAT125-2AE01-0AA0

A3VA2463-5 HLé, ETU320

AZ”]_-AYY 1)(150, 120 m 1B9 Shémnice B=1 k"= 35.4 kA 0K Zsv < Zs(Ss) { £.73 mOhm < 18.0 mOhm, 2/3 Zs = 12.0 mOhm )

U =400 V (Un + 0.0%) ip = 82.3 kA

1011 3wa2463-5HL... (ETU320) IN=530A Ir=630A Ilcu=55k& Ir=630A tr=12s, li=5670A
# Z=(58) = 37 mOhm, la = 6.25 k&, R(S0V/5) = 8 mOhm

1L13 % 2M-AYY 1150 Iz=712A tm=110°C k=132 kA | Zsv > Z=(6s) ( 42.3 mOhm > 36.9 mOhm ) ! 1!
2

120m, [209] (G) dU=00% I"t<k’S° ip=196kA

©®
>
o
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o
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©
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OEZ‘ Projekt : Selektivita a impedance smycky

P I ’i’ Impedancni smycky Datum - 03.12.2025
r T Illy S O V r O Z'1F|:I Soubor:
Priztroj Poznamka St TN, Un=230/400V
1T1 Transforméator 22/0.40 In = 2309 A Sr= 1600 KVAIK"= 36.5 k&  WN pojistky PM45, 22/25kV, 304
Za(5=) =10 mOhm, la = 23.02 k&, R(50VI5=) = 2 mOhm

ATransfor m&tAor 16 r

E P o
22 kV/400 'V, 2309 A s % [ OEZal ' 569 monm)
ALI-A 2500, 3 m | | \
ACu pas 2||100x10, 0,5 m | el N o)

Spougt

A3WA1125-2 AEEé, ETU600 ., L. '-
A3VA2463-5 HLé, ETU320 | ——
A2||1-AYY 1x150, 120 m w | —

¢ | | | 13I 7)) l—oln(lr) oy SEE—

1011 3wa2463-5HL... (ETU320) IN=530A Ir=630A Ilcu=55k& Ir=630A tr=12s, li=5670A
*y Z=(58) = 37 mOhm, la = 6.25 k&, R(S0V/5) = 8 mOhm

1L13 % 2H-AYY 1x150 Iz=712A tm=110°C k"= 13.2 kA | Zsv > Zs(5s) [ 42.3 mOhm > 36.9 mOhm ) ! !!

120m, [209] (G) dU=00% I"t<k’S° ip=196kA

©®
>
o
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o
o
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OEZ N Projekt : Selektivita a impedance smycky

~ Impedancni smycky Datum - 03.12.2025
Q P r T my S I O V I r O Z 1FQ Soubor:
Priztroj Poznamka St TN, Un=230/400V
e 1T1 i Transformator 22/0.40 In=2309 & Sr=1600 KvVAlK™= 36.5 k& VN pojistky PM45, 22/25kY, 304
@) ETU320 LI 630 A
— ATransfor m&§Aor 16 ( - ,: -
s | r tris i
> 22 kV/400 V, 2309 A SRR M-
o ALI-A 2500, 3 m | T WP
4L5 5 945 567
0 ACU paS 2”100)(10’ 0’5 m % 05m, [209] (G) dU=00% [°t<k°5° ip=823kA
A3WA1125-2 AEé, ETUG600,,.,  JSCEL0N
‘E .
A3VA2463-5 HLé, ETU320 Ir/A /A
525 3 5 | 2520 3150
A2||11-AYY 1x150, 120 m e | Sl « SR ¢ i

630 5 : 945 5670

1011 3vA2483-5HL... (ETU320) In=6304 Ir=8530A Ilcu=55kA Ir=6304 tr=12s, li=5670A
# Z=(58) = 37 mOhm, la = 6.25 k&, R(S0V/5) = 8 mOhm

113 % 2M-AYY 1150 Iz=712A tm=110°C k=132 kA | Zsv > Z=(6s) ( 42.3 mOhm > 36.9 mOhm ) ! 1!

120m, [209] (G) dU=00% I"t<k’S° ip=196kA

©®
>
o
(=
-
o
o
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OEZ A Projekt : Selektivita a impedance smycky

- PrTmysl ovIl r o, e s 0512202
© ATransfor m&§tAor 16 =520 S e

= 22 kV/400 V, 2309 A M I

- ACu pas 2||100x10, 0,5 m | Cempm moted M pociu

A3WA1125-2 AEé, ETUG O ( ETU320 LI

A3VA2463-5 HLé, ETU320 A wis | WA

A2[|1-AYY 1x150, 120 m 2 00| BE

630 5 : 945 5670

1011 3wa2463-5HL. .. (ETU320) IN=630A Ir=530A Ilcu=55k& Ir=630Atr=12s li=3150A
i Z=(58) = 66 mOhm, la = 3.48 k&, R(50V/5) = 14 mOhm

w13 | M-AYY 1x150 [z=T7124 tm=89°C K'=132kA | 0K Zsv<Zs(5s) ( 35.9 mOhm < 664 mOhm, 2/3 Zs = 44.3 mOhm }
120 m, [209] (G} dU=0.0% IPt<k’5%° ip=196kA

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z
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OEZ‘ Projekt - Selektivita a impedance smycCky

~ Selektivita jisténi Datum : 03.12.2025
Pr Tmysl ovl rozm
Fristroj Poznamka Sit TH, Un =230/ 400 W
171 Transformator 22/0.40 In = 2309 A Sr= 1600 KVAK"= 36.5 kA VN pojistky PM45, 22/25kV, B0A
U2=231/1400V dU=00% uk=8"% ip=854 k&

AT r a n S f O r mg\lAO r 1 6 O s T LLA.2500 Iz=25DDAI2k=22EIEkA k"= 36.2 k& 3 mvedorovné na hranu
dU=0.0% [“t<lcw™t  ip=283.9ka
22 kV/400 V, 2309 A 1

ALI_A 2500’ 3 m LS ; CuDESEI*IIZIIIImIZILzU::E;EII]Dn: EZ‘ESEC :::;:i 0.5 m ve vzduchu vodorovné (G)
ACu pas 2||100x10, 0,5 m
107 3wWA1125-24E . (ETUG00 n=2500A Ir=2309A Ilcu=5SSkA Ir=2300A tr=255 lad=11545 A tzd = 0.40 5 (2100}, li= 37500 £
ABWA1125_2 A E é E T U 6 O O v 1Fﬂf—1ﬂTza}ruE&naﬂplnéselekt'r'.r'rta IWATI25-2AED1-0AA0 l: }
A3VA2463-5 HL é, ETU320 e, e - ——
U=400% (Un + 0.0%) ip=82.3 kA
A2||1-AYY 1x150, 120 m

, 1011 3wAZ2463-5HL... (ETU320} =630A Ir=630A Ilcu=55kA Ir=630Atr=125 li=3150A
ABVA2225'5 H L e E T U 3 2 O v 107-1011 zarfEena (pina selektivita
y

Al'AYKY 3X185+95, 30 m 1L13 EIE 2M-AYY 1x150 1z=712A tm=89°C K"=132kA 120 mve vzduchu vodorovné (G)

du=00% IPt<k’5° ip=196kA

Spougt

1815 Sbérnice B=1 k= 13.2 k&
o o U )
U =400V (Un + 0.0%) ip=19.6 k&

1017 3wa2228 SHL. . (ETU320) In=2504A Ir=210A lcu=55kA  Ir=210A tr=15g li= 25004

1L19 1-AYKY 3x185+95 [z =280 A tm=55°C K'=10.1k& 30 mve vzduchu (E)
di=00% IPt<k5° ip=148kA

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z

Pro dosaZeni optimalni meze selektivity je treba nastavit zkratovou spoust li predrazeného jistice na maximalni hodnotu.
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Projekt : Selekfivita a impedance smycky
OEZa kLl
Selektivita jiSténi Datum : 19.11.2025

~Y
P r T m y S I O V I r O Z \7' distruj Poznamka :;ﬁ?[l:nric:gﬂ??é;ﬁgw

171 Transformator 22/0.40 In = 2309 A Sr= 1600 KVAK™= 355 kA VN pojistky PM45, 22725k, B0A
UZ=231/400V dU=27% uk=6%  ip=854FKA

630 A
ATransfor m&tAor 1600 | [ikhasiiad
22 kV/400 V, 2309 A i Ir/A tr/s .rlsd=xlr tsd/s

500 525 3 5 35 4 0 0.08
: 8 3
ALI-A 2500, 3 m B 0= 0==0= O:=
y 4 315 0D 075 11 2 3 0.30
1 250 630 05 12 15 g 0.40
ACu pas 2||100x10, 0,5 m

O
=)

{®)
-
O
o
7y

107 3WA1125-24F  (ETUS00) In=2500 A Ir=2309 A

10" —

’ ™ . R .
ABWA1125_2 A E e ’ E T U 6 O O & 1F0-10Q7 zarucena Oplna selektivita - :f:z
® A3VA2463-5 HNé, ET|IU350 | soe o Jie-
U =388V (Un - 2.9%)
- A2||1-AYY 1x150, 120 m 2
(@) , 1u11i‘:’[ﬁ2453-5HN...1’EI‘U35D} n=6304A Ir=86304A 10— |y
U ABVA2225_5 H L e : E T U 3 2 O ﬁ 1Q7-1011 zar Zena (plna selektivita
10 —
= Al'AYKY 3X185+95, 30 m 113 T 2M-AYY 1150 1z=T12A tm=87°C -
f dUu=39% I*t<k’s?
o I — —1s
1B15 Shérnice B=1
| - = U=377V (Un-559%)
-1
o it —
1Q17 3wA2225 5HI . (ETU320) In=250A Ir=210A
U ‘5 1Q211-1Q17 zarucena Opina selektivita | [_]2
qu
19 7 1-AYKY 3%185295 Iz =280 A tm=55°C 17 E] SJ
Z ﬁ dU=05% [%t<k?5? 103 |:]1__9] 1_3-)l f)] I — IntIr) 1 ms
100 & 1l kA —— Ip 10 kA 100 kA

OEZa




Spougt

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z

OEZa

PrTmyslovl rozw

1T

ATransfor m&gtAor 160 @

22 kV/400 V, 2309 A
ALI-A 2500, 3 m
ACu pas 2||100x10, 0,5 m
A3WA1125-2 AEé, ETUG6O0O
A3VA2463-5 HNé, ET|IU350
A2||1-AYY 1x150, 120 m
A3VA2225-5 HLé, ETU320
A1-AYKY 3x185+95, 30 m

LS

4

-

F

.

Frojekt : Selektivita a impedance smycky

Impedanéni smycky

di&truj

Datum - 19.11.2025

Soubor : Novy projekt 3W.
Poznamka Sit TH, Un =230/ 400 VW

Transformator 22/0.40 In= 2309 A Sr= 1600 KVAIK"= 355 k&
Zz(52) =10 mOhm, la = 23.02 kA, R(50%/5s) = 2 mOhm

LA 2500 lz=2500 A Ipk=220kA Kk"=36.2 kA
3Im, dU=01% [Pt<low’t  ip=2839kA

Cu pas H100x10 Iz = 2500 A tm=82°C  Ik"=35.4 k&
0.5m, [209] (G) dU=01% IZt¢<k?s? ip=g23ka

107 3wWA1125-24E. . (ETUBD0) In=2500A Ir=2309 A Icu=55ka

1B9

¥

Zs(Se) = 18 mOhm, la = 12.81 kA, R(S0V/5s) = 4 mOhm

Sbérnice f=1 k"= 35.4 kA
U=3853"% (Un - 2.9%) ip=82.3 kA

[
1011 33vAZ463-5HN. (ETU3S0) [n=8630A Ir=630A  Icu=55ka

"’f Zs(58) = 56 mOh'n, la = 3.48 k&, R(50V/5s) = 14 mOhm
1L13 EIE 2M-A7Y 1x150 [z=712A tm=87°C WK=132kA
120 m, [209] (G} dU=39% I%t<k?s? ip=196kaA
1815 Sbérnice B=1 "= 13.2 k&
=i ,
U =377V (Un - 5.9%) ip =196 kA

1017 3wAZ225-5HL.. (ETU320) In=2504 Ir=210A Icu=55kA

L1 T

%

£8(58) = 83 mOhm, la = 2.35 kA, R(30W/38) =21 mOhm

1-AYKY 3x185+085 1z =280 A tm=55°C k"= 10.1 kA
30 m, (E} dU=05% I°t<k?5° ip=148kA

VN pojistky PM45, 22725k, 80A

O.K. &sv < £3(38) ( 6.43 mOhm = 10.0 mOhm, 2/3 £= = 6.5% mOhm )

0.K. Zsv < Zs(5s) { 6.73 mOhm < 10.0 mOhm, 2/3 Zs = 6.69 mOhm )

Ir=2308 A, tr=255 Isd = 115345 A, tsd = 0.40 s ([2t0n), 1= 37300 £
JIWAN25-2AE01-0AAD

0.K. Zsv < Zs(5s) { 6.73 mOhm < 18.0 mOhm, 2/3 Zs = 12.0 mOhm )

Ir=830 A, tr=12 5, led = Sxr, tsd = 0.40 5, li= 5870 A

O.K. &8v < £3(38) ( 35.9 mOhm = 66.4 mOhm, 2/3 £5 = 44.3 mOhm }

0.K. Zsv < Z=(5e) ( 35.9 mOhm < 6.4 mOhm, 2/3 Zs = 44.3 mOhm )

Ir=210 A tr=15s8, li=2500 A

0.K. Zsv < Z=(5e) ( 53.0 mOhm < 98.2 mOhm, 2/3 Zs = 65.4 mOhm )

OEZa



Projekt : Selektivita a impedance smycky

OEZs

Celkove schema Datum : 19.11.2025

PrTmysl ovIl r

- OZ "™ i o gty
& ATransfor m&§tAor 160 = ]
> 22 kV/400 V, 2309 A |
gl ALI-A2500,3m
N ACu pas 2||100x10, 0,5 m -
A3WA1125-2 AEé, ETUG600
® A3VA2463-5 HNé, ETU350 w4, .,
- A2||1-AYY 1x150, 120 m
@) 1011 4011 7011
= A3VA2225-5 HL ¢, ETU320 % ki Y
=5 Al'AYKY 3X185+95, 30 m 1L13 % 413 % 7L13 %
O
- ‘IQ‘I?% zm?% 3&1?% 4-[11?% 5[11?% EQ‘I?% mw‘g am?% gm?%
CG T g T e T 4u19 T 5L18 T 6L19 T L1 T &L1e gL1g T
Z 1.25 % 2 25 ag 3.25 ag 4.25 % 5.25 % 6.25 ag 7.25 % 8.25 % 9.25 %
St r t tr 1 1 |
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Vyugijte mognosti nadproudovich spo

AVyp2nac?2 charakteristiky jistildT
APSehl ed nejpoudg2vanhDjg2ch nadproudovich spougt? a

Spougt

AVol ba spr8vn® nadproudov® spougthR a nastave
APS2kl ad v programu Sichr

APrvotn2 nastaven? fJjoigsitvieln2 v rozv§gdDn] i
APr obl emati ka nastaven? displejovich spougt 2
AOvinNnSen2 pSipojen2?2 vodilT v Konfigurs8toru OEZ

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z

OEZa



Prvotn2 nastaven?2 fjjoigsitvieln? v rozv3sg8dD

ETUG600 (3WA1125-2 AE ¢é)
ANastav2m otoln® pSep2?2nale na pogad

Spougt

Je pogadovan§8§ hodwetdaenbdh?P?gng od
ANut no zvodSETO pao zniacsit aivi t na di spl e]

Displej je nutno zaktivovat

ACT B
AR
INFO I

Ll
= SIm
s G.

epF I

AProch8zej2c2m proudem o minim§l n?2

~
3 ¢

]

&

=

l=x | lgg=x |

3
=
2

3

SET
S

2
.ios.ﬂ'oo

o | 'a‘l'\,' r)

mlu?'a
|- le &7
*
— |
=
2ol

i
4
’

~
~
g
1)
>
m
o
1
v

V4

APSi pojen2zm powerbhanky pSes USB

inf<]
gLt
Naced

e

In = 2500 A
LSIG GFx

©®
>
o
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-
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o
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Z
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Prvotn2 nastaven?2 fjjoigsitvieln? v rozv3sg8dD

ETU350 LSI ETU350 (3VA2463-5 HN é )
VA tis Laxl t/s ANastav22me otoln® pSep2nal

ii*ﬁ hodnotu

ETU320 L| ETU320 (3VA2225-5 HL ¢é)
LA t/s |IA ANastav22me otoln® pSep2nal

*** - hodnotu

Spougt

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z
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Spougt

©®
>
o
(=
-
o
o
(=
©
Z

Pr vot n?2

ETUB50 LSI

ETUB50 LSI

nastaven?2 JjoigsitvielnT2 v

ETU850
ANa neaktivn2zm d

Displej je nutno zaktivovat

AProch8zej2c2m p
uveden® v kat al,

APSi pojen2zm test

rozvsgdn

I spl e | ne

eru TD30O

OEZa



OvNSen2 p

Vd

SI poj en?

ATransf or m&\HtAor

22 kV/400 V, 2309 A
ALI-A 2500, 3 m

ACu pas 2||100x10, 0,5 m

A3WA1125-2 AE é |
A3VA2463-5 HN é |,
A2||1-AYY 1x150, 120 m
A3VA2225-5 HL é ,

ETU
ETU

ETU

A1-AYKY 3x185+95, 30 m

vodi | T v

" Konfigurator OEZ testovacl verze 02.12.2025 13:41:14

Program Jazyk / Language Napovéda Modra' planeta

Vyrobek

Objednaci kod
I x

3Vl \ online
Pripojovaci sady 3VA

3 \A A online

Varius

Distri

Konf

gur

OEZa



OviNSen?

ATransf or m&\HtAor

22 kV/400 V, 2309 A
ALI-A 2500, 3 m

ACu pas 2||100x10, 0,5 m

A3WA1125-2 AE é |
A3VA2463-5 HN é ,

ETUG
ETIUS3

A2||1-AYY 1x150, 120 m

A3VA2225-5 HL é ,

ETUS3

A1-AYKY 3x185+95, 30 m

Jistié
>
() 3VA20... (1004) (1 3VA10... (100A)
() 3VA21._ (160A) (1 3VA11.. (160A)
() 3VAZ22__ (2504) (1 3VA12 (2504)
) 3VAZ3. (4004) () 3VA13. (4004)
0O 3vA24 (6304 () 3VAT4_ (6304)
) 3VAZE_ (10004) () 3VAT5 . (10004)
() 3VAZ6._ (1250A) Ovie
Pocet pald x
O1 C2 03 Ca Cvie
Materidl vodicd x
(O Cu O Al Ovie
Poéet vodiél na fazi x
Q1 oF! Ovie
02 Qs
O3 C6
Druh vodice
) pas O kabel X
) kabelové oko Ovse
() flexibar
Prifez 150 mm?
Trida vodiél x
O1 Q5 OsD 0ie
Q2 06 C 6D
Tvp Wyrobek Popis Potencialova svorka, provedeni
IVASL03-00J23 IVAZ4 |+ IVADE03-0J)23 Blokove svorky velké, 2x Culhl kabel 2 x kabel A1 70 + 300 mn?, ffida voditi 2  Bez potencidlové svorky, Pevné provedeni
IVATE03-0JC23 3IVAZ4.. + 3IVAD403-0JC23 Blokové svarky velké, 2x CulAl kabel, s potencidlovou svorkou 2 x kabel Al 70 = 300 mm, ffida vodi®d 2 S potencidlnovou svorkou, Pevné provedeni
IVAGERI-0JC2I  IVAZ4. + IVADLEI-0JC23 Blokové svorky velké, 2x Culsl kabel, s potencidlovou svorkou 2 x kabel Al 70 = 300 mm, ffida vodifd 2 S potencidinovou svorkou, Odnimatelng / viysuvné provedeni

OEZa



H Pripojovaci sady 3VA

Jistic

() 3VA20__. (100A) () 3VAT0_.. (100A)

() 3VA21__ (160A) ) 3VAT . (160A)

() 3VA22 _ (250A) () 3VA12 . (2504A)

(LAADI (ANDAL () 3VA13 .. (4004A)

gE\fﬂEd - (B30A () 3VA14 . (B30A)

L AVALZE T TUUUA) () 3VAT5__ (1000A)

(O 3VA26.. (1250A) COivie

Pocet pald

O1 2 03 @F! Civie

Material vodiéu

O Cu O Al Ovie

Pocet vodiéu na fazi

(o O4 O e

=+ V. O5

W (B

Druh vodice

O pas © kabel

() kabelové oko L_JVse

(O flexibar

Prifez 150 e

Trida vodiéd

O1 Q5 O 8D 0 e

02 Os (6D

Tvp Vyrobek Popiz Potencialova svorka, provedeni
3UA94|]3_[|JJ23 .......... 3 \,.r;a;:_u+3\;A94|]3_[|JJ23E||uku1;.351.rurkg,r1.rg|kezxcmmkabm ....................................................................... zxkabgmwn_guuﬂ-.rrﬁtF|.|ja1.rm;||.:u2 .......... Eﬂzpm&nmmw&wmwPwnaprw&d&m .....................................................
IVAS403-0JC23  3VAZ4 |+ IVAS403-0JC23 Blokoveé svorky velké, 2x Cu/al kabel, s potencidlovou svorkou 2 x kabel Al 70 = 300 mm?, tfida vodiéd 2 S potencidlnovou svorkou, Pevné provedeni
IVAG4S3-0JC23 IVAZ4 |+ IVAS433-0JC23 Blokové svorky velké, 2x Cu/al kabel, s potencidlovou svorkou 2 x kabel Al 70 = 300 mm?, tfida vediéd 2 S potencidlnovou svorkou, Odnimatelné / vysuvné provedeni




ATransf or m&\HtAor

22 kV/400 V, 2309 A

ALI-A 2500, 3 m

ACu pas 2||100x10, 0,5 m
A3WA1125-2 AE é |
A3VA2463-5 HN é |,
A2||1-AYY 1x150, 120 m
A3VA2225-5 HL é ,
A1-AYKY 3x185+95, 30 m

ETU
ETU

Jistié

() 3VAZ0.. (1004)
(1 3VAZ1__ (1604)
0 3VA22__ (250A)
(O 3VA23___ (400A)
(O 3vA24___ (R30A)
O AVA25___ (1000A)
(O 3VA26._. (1250A)

Potet pdli

O1

Material vodi&h
OcCu

Potet vodiéd na fazi
O

O2

k!

Druh vodice

O pas

() kabelové oko
O flexibar

02 03

[+ J.Y

O4
O6

Prifez 185 mm?

Thida vodiéd —
O
O2

Tvp Wyrobek

05
06

() 3VA10._. (1004)
) 3VANM._ (160A)
) 3VA12. (2504)
) 3VA13._ (4004)
) 3VA14_ (R30A)
) 3VA15. (10004)
Civie

O4

O kabel
Ovie

(5D
[@]:]

Popiz

O vie

Potencidlova svorka, provedeni

IVASZE3-0JB12  3VAZZ .

+ IVALZE3-0J612 Blokové svorky, 1x Cu/tl kabel

1 x kabel Al 16 = 185 mn¥, ffida voditd 1, 2

Bez potencidlové svorky, univerzaini

ETU

IVARIEI-0NG1Z  IVAZZ..

IVARZZI-0IT IVAZZ..

IVARZZI-0JC13  IVAZZ.

IVASRZE3-0NC13 3VAZZ..

+ IVALZG3-0JG12 Blokove svorky, 1x Cu/4l kabel, 5 potencidlovou svorkou

+ IVAL223-0JJ13 Blokové svorky velké, 1x Cufal kabel

.+ IVALS223-0JC13 Blokove svorky velké, 1x Cu/4l kabel, 3 potencidlovou svorkou

+ IVALZE3-0JC13 Blokove svorky velké, 1x Cu/al kabel, 5 potencidlovou svorkou

1 x kabel Al 18 = 185 mm=, tfida vodich 1, 2
1 % kabel Al 50 < 240 mn, thida vodicd 2
1 % kabel Al 50 = 240 mn?, trida vodicd 2

1 x kabel Al 50 = 240 mm=, tfida vodiéh 2

S potencidlnovou svorkou, 0,75 - 2.5; 0,5 Nm, univerzalni
Bez potencidlové svorky, Pevné provedeni
S potencidinovou svorkou, 0,75 - 2.5; 2 Nm, max 15 4, Pevné provedeni

S potencidinovou svorkou, 0,75 - 2.5; 2 Nm, max 15 A, Odnimatelné / vysuvné provedeni

OEZa



I e pojovaci sady 3VA

Jistie
(C13vazo.

W T |

(100A)

AT AN
R T

O 3VAZ2.. (250A

L ' T

(O 3vAa24
() 3VA25
(O 3VAZ26.

L)

(630A)
(10004)
(1250A)

Poéet pdlu

O1

Material vodiél

(O Cu

BaZat yvodiél na fazi
Q‘I

-

O3

Druh vodice

(O pas
() kabelové oko
() flexibar

02 03

O Al

D4
05
6

CI3VA10.
O 3avait...
CI3va12.
C13va13..
() 3vald.
kS

Oivie

gl-c_abel

W WS

>
(1004)
(160A)
(2504)
(4004)
(630A)

(10004)

@F! Ove LS

O vie a

O vie !

>

>

0 vie

Potencidlova svorka, provedeni

Prifez 185 mm?
Trida voditd
O O5
02 ®l:
Tvp Vyrobek
IVAS263-0JB12  3IVAZZ |+ IVADZE3-0JB12 Blokove svorky, 1x Cu/Al kabel
IVASZEI-0G12 IVAZZ .+ IVASZE3-0)G12 Blokove svorky, 1x Cufal kabel, 5 potencidlovou svorkou
IVASZ2I-0J013  IVAZZ |+ IVASZ23-0JJ13 Blokove svorky velke, 1x Culal kabel
IVASZZI-0JC13 IVAZZ .+ IVASZZ3-0JC13 Blokove svorky velke, 1x Culal kabel, s potencidlovou svorkou
IVASZEI-0JC13 IVAZZ .+ IVASZE3-0JC13 Blokove svorky velke, 1x Culal kabel, s potencidlovou svorkou

1 x kabel Al 16 = 185 mm?, tFida vodicu 1, 2
1 x kabel Al 50 = 240 mm?, trida vodicl 2
1 x kabel Al 50 = 240 mm?, trida vodicl 2

1 x kabel Al 50 = 240 mm?, trida vodicl 2

S potencialnovou svorkou, 0,75 - 2,5, 0,5 Nm, univerzalni
Bez potencialove svorky, Pevne provedeni
S potencialnovou svorkou, 0,75- 25 2 Nm, max 15 A, Pevne provedeni

5 potencialnovou svorkou, 0,75 - 2.5 2 Nm, max 15 A, Odnimatelné / visuvne provedeni

OE



Vd

OvNSen2 pSipojen?

ATransf or m&\HtAor

Konf

vodil T

22 kV/400 V, 2309 A
ALI-A 2500, 3 m
ACu pas 2||100x10, 0,5 m

Vyrobek

3VAZ463-SHN32-0AA0

A3WA1125-2 AEé, ETUGDO O3VA "

A3VA2463-5 HNé, ET|IU350
A2||1-AYY 1x150, 120 m
A3VA2225-5 HLé, ETU320
A1-AYKY 3x185+95, 30 m

3WA ...

varius

Distri

gur

OEZa



OvNSen2 pS

ATransf or m&\HtAor
22 kVV/400 V, 2309 A

ALI-A 2500, 3 m

ACu pas 2||100x10, 0,5 m
A3WA1125-2 AEé, ET
A3VA2463-5 HNé, ET
A2||1-AYY 1x150, 120 m
A3VA2225-5 HL é, ET
A1-AYKY 3x185+95, 30 m

Zakladni konfigurace

Nadproudové spousté

Typ montaze

Pripojovani

Pomocna spoust’ | pomocny
spinac

Prislusenstvi

Jistié
(O3VA20... (100A) O 3VA10... (100A)
O3VA21... (160A) (O 3VA11... (160A)
(O3VA22.. (250A) O 3VA12.. (250A)
(O 3VA23... (400A) O 3VA13... (400A)
O3VA24 . (630A) (O 3VA14.. (630A)
(O 3VA25... (1000A) O 3VA15... (1000A)
(O 3VA26... (1250A) Ovse

(O 3VA27... (1600A)

Pocet polu

O1 02 03 O4 Ovse
Material vodica

OCu OAl Ovze
Pocet vodiéa na fazi

O1 04 Ovse

02 Q5
O3 Os

Druh vodice

O pas O kabel
O kabelové oko Ovse
O flexibar

Prifez 1500  mm?

Trida vodicd

O1 05 OB5D Ovie
02 (@] O6D

3VA24... + 3VA9403-0JJ23 Blokové svorky velké, 2x
Cu/Al kabel
(2 x kabel Al 70 = 300 mn?*, fida vodici 2)

3VA24... + 3VA9403-0JC23 Blokoveé svorky velké, 2x
Cu/Al kabel, s potencidlovou svorkou
(2 x kabel Al 70 = 300 mn?, tFida vodicd 2)

3VA24. . + 3VA9483-0JC23 Blokové svorky velké, 2x
Cu/Al kabel, s potencialovou svorkou
(2 x kabel Al 70 = 300 mn?, tFida vodicd 2)

Kompaktni vykonové vypinace 3V...

Z4kladni kenfigurace

Produktova fada

sroduktova raca

J,4poliin 2L A= T2U0 A Icu L0 KA - 20U KA & 75 VAL ! Laktrorida spoatt | Ecmunikaceschopns | Integrovansa tunkcs meren ) Napet: Us oo DHU Y

Horni svorky (1/3/5)

Predni privedy
() predni piivody - prodlouzené @
<O Predni privody - rozsifené ®

4

() pedni piivody - vertiklni @

N

°@' Blokové svorky velké, 2x CulAl kabel @

(D Blokové svorky, 6x Cu/Al kabel @)

‘C' Blokove svorky velké, 2x CulAl kabel, s potencidlovou svorkou @

Predni privody

«O Predni prived

Vv

Konf

Dolni svorky (2/4/6)

Predni pfivody

() Predni privody - prodlouzené @)
() Predni privody - rozsitené @
() predni privody - vertikalni @

O)
\_/

Blokove svorky velke, 2x Cu/Al kabel @

o~

L,;' Blokoveé svorky, 6x Cu/Al kabel @

gur

I\,/' Blokové svorky velke, 2x Cu/Al kabel, s potencialovou svorkou ﬁ

Predni pfivody

() Ppredni privod

OEZa



OvNSen2 pSipojen2 vodil v Konf |

L Varianta montaze
Pomocna spoust' | pomocny spinac
Ly Pomocna spoust

Ly Pomocny { relativni / ndvéstni spina... Varianta montaie
ATransfor mgtAorjll 1.6 0 0
22 kV/400 V, 2309 A
] e .
Prisludenstvi W
8 Pomocna spoust’ ~ Pomocny / relativni / navéstni spinaé (pfepinaci kontakty)
LI-/ \ 2500, 3 I I l Nap&tovs spouEt (ST Pomocny spinat - typ HP
S _—
AUX pomocny spinad
2 100 10 O 5 _\eje".a.s spoust’ pro elektrické blokovéni (STLE X w
ACu pas 2||100x10, 0,5 m —
LCS predstihovy spinac
Ve Hapét'ova spoust’ flexibilni (STF) oo
A3WA1125-2 A E é ET W6-0:0 - -
)
Podp & spoust (LUVA

Jistié

A3VA2463-5 HNé , ETU&Eso e

- AUX ny spinac
O3VA23. (400A) () 3VA13 (400A) - X pomochy spinac

O3vaz4. . (6304) O 3VA14.. (B30A)

(O3VA25 _ (1000A) O 3VA15._ (1000A) Pomocn spoust’ — doplfikové pfisluéenstvi
- X y I I I (O 3VAZ6.. (1250A) Ovie AUX pomocny spinag, vhodny pro elektronické obvody

N

Paget pali Blok zpoZdéni pro podpétové spousté -
ocet pdld
A3VA2225-5 H L é ETU2.20 = ™ °
- Ll 4o
’ = X
Ocu oAl Ovie —— o ' N
Pocet vodicl na fazi 5 LCS pfedstihovy pomocny spinag, vhodny pro elektronické obvody
O1 Q4 Ovie
A1-AYKY 3x185+95, 30 m o s
O3 06
Druh vodice x
(O pas O kabel T A E
() kabelové oko Civée Relativni spinac - typ HP
(O flexibar
Prifez 150 mme TAS relativni spinac
Trida vodict —

O C5 C&D 0 3e
O2 O6 O&D

IVAZE. + IVAS403-0023 Blokove svorky velké, 2x Relativni | navéstni soinat - tvp H
Culal kabel velativni I navéstni spinad - typ HQ
(2 % kabel Al 70 + 300 mm®, tFida voditd 2)

i . TAS relativni spinac
IVAZ4 |+ IVAS403-0JC23 Blokove svorky velke, 2x ’

Culsl kabel, s potencidlovou svorkou
(2 % kabel Al 70 + 300 mm®, tFida voditd 2)

i i TAS relativni spinag, vhodny pro elektronické obvody
IVAZL |+ IVAD483-0JC23 Blokove svorky velke, 2x ] ]

Culsl kabel, s potencidlovou svorkou
(2 % kabel Al 70 + 300 mm®, tFida voditd 2)

EAS navéstni spinac




OvNSen2 pSipojen2 vodil v Konf |

Ly Varianta montaze

o Pomocné spoust’ | pomocny spinaé Kompaktni vykonové vypinace

Ly Pomocna spoust 3VA1/2, IEC

Ly Pomocny { relativni / ndvéstni spina... Varianta montaie ) _-'."
AT r a n S f O r m g\lAO r J_Pozwé@: O O Variants monidse & Konfigurac

Ly Dirmenzovany provozni proud '@} Monta? odbératelem

22 kV/4OO V, 2309 A Pfislufenstvi w
ALI A 2500 3 m Pomocna spoust’ A~ Pomocny / relativni / ndvéstni
B ] Napétova spo uEL (S . Pomocny spinat - typ HP
: - AUX pomocny spinad - @
ACu pas 2||100x10, 0,5 m e — .
LCS pfedstihovy spinac *+ @ A

A3WA1125-2 AEé, ET[E600 - - < .

Jistié

A3VA2463-5 HN é , ET|UZEE0 @&

- AUX pomocny spinac -
O aVA23._ (400A) O 3VAII (400A) - X pomocny spind @
O3VA24. (630A) (O 3VA14.. (630A)

(
(O3VA25 _ (1000A) O 3VA15._ (1000A) Pomocna spoust’ — doplfikové pfisludensty
- X y I I I (O 3VAZ6.. (1250A) Ovie AUX pomocny spinag, vhodny pro elektronické obvody * @

S Blok zpoZdéni pro podpétové spousté -
ofet pdld
A3VA2225-5 HL é ETU3.20 >~ ° 2
- ”l'l" - N
) 2 x
O Cu oAl Civge o . _ L
Pocet vodic na fazi % LCS pfedstihovy pomocny spinag, vhodny pro elektronické obvody - @
o) Q4 Ovie
A1-AYKY 3x185+95, 30 m &: O
O3 08
Druh vodice x
(O pas O kabel T A E
O kabelové oko Ovie Relativni spinac - typ HP
O flexibar
Priifez 150 mm? TAS relativni spinac - O

Tida vodith

O1 Qs Q5D Oie
O2 Os O 6D

IVAZE. + IVAS403-0023 Blokove svorky velké, 2x Alativn T s IS
CulAl kabel Relativni I navéstni spinac - typ HQ
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